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OPIS TECHNICZNY

na wykonanie termomodernizacji-przebudowy instalacji c.o. w budynku szkoty w Zdunskiej
Dabrowie gm. Zduny pow. towicki.
1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materialy:

1.1. Umowa z Zespotem Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskie]
w Zdunskiej Dabrowie.

1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.3. Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” — Dziennik Ustaw Nr. 56.

1.4. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania wg. PN-EN 12828/2006.

1.5. Obliczenia komputerowe $rednic przewodow i nastaw zaworéw termostatycznych.

2. Opis stanu istniejgcego.

Istniejacy budynek szkoly zasilany jest z kotlowni weglowej usytuowanej w piwnicy
o parametrach czynnika grzejnego 90/70°C.

Zabezpieczenie kottowni i instalacji poprzez naczynie wzbiorcze typu B o pojemnosci
catkowitej 400 1. usytuowane na poddaszu.

Elementami grzejnymi sa grzejniki zeliwne typu H. Zawory grzejnikowe przelotowe
z pojedyncza regulacjg.

Armatura odcinajaca w kotlowni zawory zaporowe $rubunkowe z kielichami gwintowanymi
oraz kabiakowe kolierzowe.

Rurociaggi wykonane sa ze stali o potaczeniach spawanych.

Rurociagi, armatura i grzejniki sg przeznaczone do demontazu.

3. Projektowana instalacja c.o.

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana jako dwururowa pompowa z rozdzialem
dolnym w ukladzie otwartym o parametrach czynnika grzejnego 70/50°C.

Instalacje c.0. nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych laczonych za pomoca ztaczek
kapilarnych lutem migkkim lub twardym.

Do mocowania rur miedzianych powinny byé stosowane uchwyty z tworzyw sztucznych
obejmy z miedzi i tulejki mosigzne.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe typu 11K, 21K i 22K wysokosci
60190 cm.

Na gatazkach zasilajacych zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z wstepna
regulacja dtawienia przeplywu oraz glowice termostatyczne — model instytucjonalny
zabezpieczony przed manipulacja.

Na gatazkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace proste.

Na rozwinieciu przy grzejnikach podano nastawy zawordw termostatycznych.
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Odpowietrzenie instalacji wg. PN-91/B-02420 poprzez automatyczne odpowietrzniki
z mosigdzu z zaworem stopowym.

Armatura odcinajgca zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych.

Do wymuszenia obiegu dla pionéw 1-11 dobrano pompe elektroniczng V = 1,7 m’/h,
H = 1,0-4,0 mH,O oraz mieszacz trojdrozny ¢ 20 mm.

Dla pionéw 12-29 dobrano pompe V =2,9m"/h, H=1,0-5,0 mH,O oraz mieszacz
trojdrozny ¢ 32 mm z napgdem.

4, Proba na cisnienie.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.o. nalezy ja starannie przepluka¢ czysta
woda, a nastepnie wykona¢ prébe cisnieniowa na zimno i po okresie jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapieniu w tym czasie przeciekéw wody i roszenia na
potaczeniach i dlawicach.

Préba winna trwaé 30 min. Przy cisnieniu probnym 5 bar. Badanie dzialania ni szczelnosci
na goraco przeprowadza si¢ po uruchomieniu Zrédla ciepla.

W czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody w zfadzie nie mogg przekroczy¢ 0,1% jego
pojemnosci, oraz po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

5. Zabezpieczenie antykorozyine i termiczne.

Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych wszystkie rurociagi z rur stalowych czarnych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Instrukcjg KOR-3A”.

e farbg krzemieniowo-cynkowsa ,,KORSIL 90K” o symbolu 7320-011-950
o farbg syntetyczng styrenowo-akrylowa przeciwrdzewna o symbolu 7921-004-959
e ecmalig syntetyczng kreadurowa czerwona tlenkowa o symbolu 7862-000-250

Rurociagi prowadzone w piwnicach i kanatach podpodtogowych nalezy zaizolowa¢
otulinami z pianki polietylenowe;j.

Cato$é robdt wykonaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. wg. zalaczonej tabelki:

L/p Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ instalacji
cieplnej

1. | Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rur

4. | Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-3 Y4 wymagan z poz. 1-3
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

5. | Przewody utozone w podiodze 6 mm




6. ZaloZenia projekiowe.

e Obliczenia projektowanego obciazenia cieplnego i wspotczynnikéw przenikania ciepla
,»U” wykonano wg. PN-EN ISO 6946/2008

e Zapotrzebowanie ciepta dla pierwszego obiegu Q=68.010 W,
e Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 15,0 kPa.
e Zapotrzebowanie ciepla dla drugiego obiegu Q=38972W.
e (isnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 13,0 kPa.
e Zapotrzebowanie ciepla dla trzeciego obiegu Q=124.905W.
e Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 50,4 kPa.

7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ opisowa zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 20003 r. ,,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr. 120 poz.1126 z dnia
10 lipca 2003 r.)

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania rob6t winien udzieli¢ pracownikom
instruktazu z zakresu zasad przestrzegania przepiséw BHP przy wykonywaniu robot objetych
niniejszym opracowaniem projektowym, wraz z okresleniem zakresu poszczegodlnych etapdw
robdt i sposobu ich wykonania zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”.

Pracownicy na czas wykonywania robot stwarzajacych zagrozenie winni by¢ wyposazeni
w odpowiednia odziez robocza, odpowiednie obuwie, kaski ochronne oraz okulary przy
robotach spawalniczych.

Roboty instalacyjne na obiekcie powinny byé przeprowadzone przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu mechanicznego.

Sprzet ten powinien by¢ sprawny i posiadaé swiadectwo dopuszczania do uzytkowania.
Przy sprzgcie tym powinna znajdowac si¢ tablica na ktérej na pomaranczowym tle wypisana
bedzie instrukcja uzytkowania.

Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac apteczke, oraz telefon
komorkowy.

Podane wyzej informacje powinny by¢ brane pod uwage przy sporzgdzeniu przez
kierownictwo budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z artykulem 21a
ustawy 1 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.

8.Dobdr pomp .

8.1.Dobor pompy dla pionow 1-11.

_ O 38.972x086
AIx60 2060
Dobrano pompe elektroniczng o danych ¥V =1,7m" /h  H =1,0+4,0mH,0 Ns=10+85W

U=230V poz.l na rozwinigciu.

=279/min=17m’/ h




8.2, Dobdr pompy dla pionéw 12-29,

0 68.010x086

T Ax60  20%60
Dobrano pompg elektroniczng ¥ =29m’/h, H=10+50mH,0, Ns=10+85W
U =230V poz. 3 na rozwini¢ciu

= 48,71/ min =2,9m" / h

8.3. Dobor mieszaczy
Dla pionéw 1+11 przyjeto mieszacz tréjdrozny ¢20mm z napedem poz. 2 na rozwinigciu

Dla pionéw 12 +29 przyjeto mieszacz trdjdrozny ¢92mmz napgdem poz. 4 na rozwinigciu

Zdzislaw BUDNER

0
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Pabianice 03.2016r.

Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze projekt ,,Przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku szkoly w Zdunskiej Dgbrowie gm. Zduny
pow. towicki” zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PZdz‘islaw BUDNER 4]
a.ecr'mak urzadzen sanitarnych |
Nr uprawnien 228/80/WME,



Zdutiska Dabrowa — SZKOLA - obieg GI

IN2CO

OBLICZENIA HYDRAULICZNE
INSTATLACJIL C.O.
OBIEKTZDUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFOSS g .COsMO

DANE 7 PLIKU: ZD-S-gl SEKCJA :8 1
Projektant: Zdzislaw BUDNER

INFORMACJIE OCOLNE

Parametry wody : 70 / 50

Moc instalaciji : 67.9 kW

Przeptyw i 0.81 kg/s (2.98 m3/h)

Razem: obilegdw : 58, dziatek : 107

W sekcii oblegodw: 58, dziatek : 107
Opdr Zrddia clepila : 0.00 kPa

Rzedna zasilania ; 0 m

Min. opdr grzejn.: 3000 Pa

Opodor krytyczny : 13426 Pa

Obieg krytyczny w: Sekcji nr 1 (8 1 )

Pojemnosc wodna rur 316 dm3

STAN P CJTI

Narzucone Hgmin 32 kPa
Mnoznik do R : 1.5
Ciénienie dyspoz. : 15.00 kPa
Csad wewn. rur : 0 mm

PLIK KONFIGURACYJNY: STANDARD

KATALOGI Z PLIKOW: STANDARD, CCOMPAKT, DANEFOSS
{opory) {grzejniki) (zawory)

KATALOGI RUR Z PLIKOW: PN74200 , COPPEL

Rodzina Rury Chropowatos$é [mm] Wmax-gal. -dz.[m/s]
0 BN 74200/74219 0.4000 0.40 0.80
1 Rury miedziane 0.0100 0.40 0.60

28 marzec 2012 r.



Zduriska Dabrowa — SZKOLA - obieg G1

Program IN2CO
PLTIK DANYCH: ZD-S-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFOSS g.COSMO

PARAMETRY WODY 70/ 50 MOC 67.9 kW
H dysp. 15.00 Hgmin 3.00 kPa PRZEPLYW 0.81 kg/s
OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: 5 1
DZTIALKA G D/NrR W DZETA R OPOR + REGULACJA ZAWOR
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] nastawa
1 2923.1 125/0 0.06 ) 0 1
20 2923.1 54/1 0.42 6.0 37 742
21 414.3 22/1 0.37 8.0 93 1028
22 252.1 18/1 0.36 6.0 113 1630
2301 162.2 15/1 0.35 38.5 141 2837
2302 124.7 15/1 0.27 3.0 89 557
2303 71.4 15/1 0©.15 12 .5 34 584 +8840 4.5 RTD-N ps
2303 - powr. +80 = RLV p
2304 53.4 15/1 0.11 9.5 20 164 +7120 4 RTD-N_ps
2304 - powr. +50 - RLV p
2305 37.5 15/1 0.08 12.5 11 132 +9760 3 RTD-N_ps
2305 - powr. +20 = RLV p
2401 162.0 15/1 0.35 38.5 141 3832
2402 81.9 15/1 0.17 3.0 43 395
2403 40.9 15/1 0.08 12.5 13 103 +6540 3.5 RTD-N_ps
2403 - powr. +30 = RLV p
2404 40.9 15/1 0.09 12.5 13 103 +6540 3.5 RTD-N_ps
2404 - powr. +30 = RLV p
2405 40.1 15/1 0.089 8.5 12 81 +6270 B.5 RTD-N_ps
2405 - powr. +30 = RLV p
2406 40.1 15/1 0.09 9.5 12 81 +6270 3.5 RTD-N_ps
2406 - powr. +30 RLV p
2501 90.1 15/1 0.19 38:.5 50 1158
2502 41,7 15/1 0.09 3.0 13 79
2503. 15.7 15/1 0.03 12:5 2 43  +6820 1.5 RTD-N ps
2503 - powr. +0 = RLV p
2504 26.0 15/1 0.06 9.5 6 35 +10600 2 RTD-N ps
2504 - powr. +10 - RLV p
2505 48.4 15/1 0.10 12.5 17 183 +2140 3.5 RTD-N_ps
2505 - powr. +40 = RLV p
23 2508.8 54/1 0.36 6.5 28 972
24 1798.5 42/1 0.43 7.0 51 947
25 1588.7 42/1 0.38 3.0 41 713
26 1485.3 42/1 0.35 4.0 36 577
27 1381.9 42/% 0.33 3.0 32 448
28 1251.3 42/1 0.30 3.0 26 505
29 1202.2 42/1 0.29 5.0 25 675
30 961.7 42/1 0.23 3.0 16 348
31 720.4 35/1 0.25 6.0 26 669
32 480.0 35/1 0.17 3.0 12 168
33 221.2 35/1 0.08 4.0 3 69
34 710.3 35/1 0.25 7.0 25 347
35 442.3 28/1 0.26 6.0 36 416
36 247.7 22/1 0.22 6.0 37 566
2201 209.8 18/1 0.30 38.5 82 23390
2202 108.5 15/1 0.23 6.0 70 721
2203 54.2 15/1 0.12 12.5 21 165 +7350 4 RTD-N ps
2203 - powr. +50 = RLV p
2204 54.2 15/1 0.12 12.5 21 165 +7350 B RTD-N_ps

2204 - powr. +50 > RLV p

15
15
15
15
Th

15
15
L3
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15



Zduriska Dgbrowa — SZKOLA - obieg G1

PLIK DANYCH: ZD-S5-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFOSS g.COSMOC

OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: § 1

DZIALKA G D/NrR W DZETA R QOPOR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] nastawa [mm]
2205 50.7 15/1 0.11 12.5 19 146 +10030 3.5 RTD-N ps 15
2205 — powr. +40 - RLV p 15
2206 50.7 15/1 0.11 12.5 19 146 +10030 3.5 RID-N ps 15
2206 — powr. +40 = RLV p 15
2101  103.4 15/1 0.22 38.5 64 1502 -
2102 44.6 15/1 0.10 12.5 15 234 +7770 3.5 RTD-N ps 15
2102 - powr. +30 - RLV p 15
2103 58.8 15/1 0.13 9.5 24 168 +8650 4 RTD-N ps 15
2103 - powr. +60 = RLV p_ 15
2001  103.4 15/1 0.22 38.5 64 1502 -
2002 44.6 15/1 0.10 12.5 15 234  +7770 3.5 RTD-N ps 15
2002 - powr. +30 RLV p 15
2003 58.8 15/1 0.13 9.5 24 168 +8650 4 RTDTN#ps 15
2003 — powr. +60 = RLV p 15
1901 130.5 15/1 0.28 38.5 96 2342
1902 THZ 1571 0-=186 1245 39 707  +6200 B B RID-N ps 15
1902 - powr. +100 - RLV p 15
1903 53.4 15/1 0.11 9.8 20 122 +7120 4 RTDiNips 15
1903 — powr. +50 = RLV p 15
1801 49.1 15/1 0.10 155 18 279  +9400 3. 5 RTD-N _ps 15
1801 - powr. +40 = RLV p 15
1701 240.5 18/1 0.34 38.5 104 3121
1702 124.6 15/1 0.27 6.0 89 935
1703 623 15/1 0.13 12.5 27 218 +5330 5 RTD-N ps 15
1703 - powr. +60 - RLV p 15
1704 62 .3 Lo/l Q.13 12.5 27 164 +5330 5 RTD-N ps 15
1704 - powr. +60 = RLV p 15
1705 57.9 15/1 0.12 12.5 24 186 +5830 4.5 RTD-N ps 15
1705 - powr. +50 - RLV p 15
1706 57.9 15/1 0.12 12.5 24 186 +5830 4.5 RTD-N ps 15
1706 - powr. +50 = RLV p 15
1601 241.3 18/1 0.34 38.5 105 3136
1602 123.9 15/1 0.26 6.0 88 917
1603 61.9 15/1 0.13 12.5 26 217 +5260 5 RTD-N ps 15
1603 - powr. +60 = RLV p 15
1604 61,9 15/1 0.13 12.5 26 163 +5260 5 RTD-N ps 15
1604 - powr. +60 = RLV p 15
1605 58.7 15/1 0:13 125 24 198 +4730 5 RTD-N ps 15
1605 - powr. - +60 - RLV p 15
16086 58.7 15/1 0.13 12.5 24 149 +5980 4.5 RTD-N _ps 15
1606 - powr. +60 - RLV p L5
1501 240.4 18/1 0.34 38.5 104 3117
1502 123.9 15/1 0.26 6.0 88 917
1503 61.9 15/1 0.13 195 26 217  +3990 5.5 RTD-N ps 15
1503 - powr. +60 - RLV p 15
1504 61.9 15/1 0.13 12 <5 26 163 +39%0 5 RTD-N ps 15
1504 - powr. +60 - RLV p 15
1505 58:3 15/1 6:12 12.5 24 186 +4660 5 RTD-N ps 15
1505 - powr. +50 - RLV p 15
1506 58.3 15/1 0.12 12.5 24 138 +4660 5 RTD-N ps 15
1506 - powr. +50 = RLV p 15

1401 258.8 18/1 0.36 38.5 119 3591



Zduiska Dgbrowa — SZKOLA - obieg GI

PLIK DANYCH: ZD-S5-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ z.DANFOSS g.COSMO

OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: S__l
DZIALKA G D/NrR W DZETA R OPOR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pal nastawa [mm]

1402 137.2 18/1 0.19 3.0 39 374

1403 BB .6 Le/fL B.13 15 .5 31 287 +3630 6 RTD-N ps 15
1403 - powr. +80 - RLV p 15
1404 68.6 15/1 0.15 15.% 3 223 +3630 6 RTD-N _ps 15
1404 — powr. +80 - RLV p 15
1405 60.8 15/1 0.13 12.5 26 204  +3840 .5 RTD-N ps 15
1405 - powr. +60 - RLV p 15
1406 60.8 15/1 0.13 12.5 26 152 +3840 5i. B RTD-N ps 15
1406 - powr. +60 = RLV p 15
1301 123.0 15/1 0.26 3845 87 2085

1302 73.9 15/1 0.1le 12.5 36 549 +5680 5.5 RTD-N ps 15
1302 - powr. +30 = RLV_p 15
1303 49.1 15/1 0.10 9.5 18 86 +6020 4 RTD-N ps 15
1303 - powr. +40 = RLV p 15
1201 9.3 15/1 0.21 38.5 59 1777

1202 85.8 15/1 0.18 3.0 46 284

1203 42.9 15/1 0.09 3.0 14 125

1204 30.2 15/1 0.06 12.5 8 70 +6340 3 RTD-N_ps 15
1204 - powr. +10 = RLV p 15
1205 12, % 21541 6. 03 12.5 2 4 +4480 1.5 RTD-N ps 15
1205 - powr. +0 - RLV p 15
1206 28.8 15/1 0.06 12.5 7 57 +5760 3 RTD-N ps 15
1206 - powr. +10 = RLV p 15
1207 181 4571 0.403 9.5 2 4 +5540 1.5 RTD-N ps 15
1207 - powr. +0 E RLV p 15
1208 12.4 15/1 0.03 12.5 1 3 +4300 1.5 RTD-N _ps 15
1208 - powr. +0 - RLV p 15
2601 268.0 18/1 0.38 38.5 126 32086

2602 194.5 15/1 0.42 6.0 195 1496

2603 88,2 1541 0.20 3.0 54 492

2604 46.6 15/1 0.10 125 16 159 +5430 4 RTD-N ps 15
2604 - powr. +30 = RLV p 15
2605 46.6 15/1 0.10 12.5 16 143 +5430 4 RTD-N ps 15
2605 - powr. +30 = RLV p 15
2606 50.7 15/1 0.11 9.5 19 164 +6420 4 RTD-N ps 15
2606 - powr. +40 = RLV p 15
2607 50.7 15/1 0.11 9.5 1.8 145 +6420 4 RTD-N ps 15
2607 - powr. +40 = RLV p 15
2608 73.5 15/1 0.16 15:5 35 369 +7400 5 RTD-N ps 15
2608 - powr. ' +90 - RLV p L5
2701 194.5 15/1 0.42 38.5 185 5027

2702 §3.2 15/1 0.20 3.0 54 492

2703 46.6 15/1 0.10 12 :5 16 159 +5430 4 RTD-N ps 15
2703 - powr. +30 = RLV p 15
2704 46.6 15/1 0.10 12.5 16 143 +5430 4 RTD-N ps 15
2704 - powr. +30 - RLV p 1.5
2705 50.7 15/1 0.11 9.5 19 164 +6420 4 RTD-N ps 15
2705 - powr. +40 - RLV p 15
2706 50.7 15/1 0.11 Y5 19 145 +6420 4 RTD-N ps 15
2706 - powr. +40 - RLV p 15
2801 247.7 18/1 0.35 38.5 110 2750

2802 194.5 15/1 0.42 6.0 195 1496



Zduriska Dgbrowa — SZKOLA - obieg Gl

PLIK DANYCH: ZD-5-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ z.DANFOSS g.COSMO

OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: Sml

DZIALKA G D/NErR W DZETA R OPOR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] nastawa [mm]
2803 83.¢ 15/l 0.20 2.0 54 492
2804 46.6 15/1 0.10 125 16 159 +5430 4 RID-N _ps 15
2804 - powr +30 = RLV p 4.5
2805 46.6 15/1 0.10 1253 16 143 +5430 4 RTDTN_ps 15
2805 - powr +30 - RLV p 15
2806 50.7 15/1 0.11 9.5 19 164 +6420 4 RTDjNips 15
2806 — powr +40 - RLV p 15
2807 50.7 15/1 0.11 9.5 19 145 +6420 4 RTD:N_ps ES
2807 - powr : +40 - RLV p L
2901 53.2 15/1 0.11 15.5 20 369 +7080 4 RTD-N _ps 15
2901 - powr +50 RLV p 15

Rodz.rur /0 = PN 74200/74219
Rodz.rur /1 = Rury miedziane

Poj. wodna rur 316 1
koniec dla sekcji 5 1 _
28.Marz. 2012 Program IN2CO 7.21




Zduriska Dabrowa — SZKOLA - obieg G1

Program IN2CO
PLIK DANYCH: ZD-S-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFOSS g.COSMO

15
15
15

15
15
15
15

15
15
15

15
15
15
15

L5
15

PARAMETRY WODY 70/ 50 MOC 67.9 kW

H dysp. 15.00 Hgmin 3.00 kpa PRZEPLYW 0.81 kg/s

SKROT OBLICZEN HYDRAULICZNYCH SEKCJA: § 1

DZIALKA Q D/NrR IZOLACJA REGULACJA NA DZIALCE

NR [W] [mam] [cm] nast. typ zaw. Dn nast. typ_zaw. Dn

i 67914 125/0

20 67914 54x 2/1

21 9626 22x 1/1

22 5857 18x 1/1
2301 3769 15x 1/1

2302 2898 15x 1/1

2303 1658 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2304 1240 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p
2305 871 15x 1/1 3 RTD-N_ps 15 - RLV p
2401 3764 15x 1/1 B
2402 1902 15x 1/1
2403 951 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2404 951 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2405 931 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV_p
2406 931 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2501 2093 15x 1/1
2502 969 15x 1/1
2503 364 15x 1/1 1.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2504 605 15x 1/1 2 RTD-N ps 15 - RLV p
2505 1124 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 ~ RLV D
23 58288 S54x 2/1

24 41785 42x 1.5/1
25 36911 42x 1.5/1
26 34508 42x 1.5/1
27 32105 42x 1.5/1
28 29072 42x 1.5/1
29 27932 42x 1.5/1
30 22344 42x 1.5/1
31 16738 35x 1.5/1
32 11152 35x 1.5/1
33 5140 35x 1.5/1
34 16503 35x 1.5/1
35 10276 28x 1.5/1
36 5756 22x 1/1
2201 4874 18x 1/1
2202 2520 15x 1/1
2203 1260 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p
2204 1260 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 = RLV p
2205 1177 15x 1/1 3 5 RTD-N ps 15 - RLV p
2206 1177 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2101 2403 15x 1/1
2102 1036 15x 1/1 345 RTD-N ps 15 - RLV p
2103 1367 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV_p
2001 2403 15x 1/1
2002 1036 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p
2003 1367 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p
1901 3033 15x 1/1
1502 1793 15x 1/1 5.5 RTD-N ps 15 - RLV p
1903 1240 15x 1i/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p



Zduiska Dabrowa — SZKOLA - obieg Gl

PLIK DANYCH:

ZD-S—gl

OBIEKT:

DUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFCS3S g.COSMO

SEKCJA: S_1

IZO0LACJA RE
[cm] na

NR

D/N
[mm

R
]

15x
18x
15x
15x
15x
15x
15x
18x
15x
15x
15%
15%
15x
18x
15%
15x
15%
15%
15%
18x
18x
15x
1hx
15x
15x
15x
15x
15x
15x
Lhse
15x
15x
153x%
15x
15x%
15x
18x
15x
15x
1.5%
15x
15%
15x
15%
15x
15x
15x
15x
15%
15bx
18x
15x

1/1
1/1
1/1
147
14T
T AT
1/1
1%
141
1/1
1/1
1/1
141
1/1
1/1
1/1
171
171
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
13
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
141
1/1
1/1
141
TAT
1/1
1/1
T 51
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
771
1/1
1/1
1/1

g = (1 1w [ & ]

G2 2 B Mo )

oW W (52}

[ 3 T SN S SN a8

et

15
15
L5
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
L5

15
15
15
15
1.5

15
15
15
15
15

15
15
15

typ zaw. Ln nast. typ zaw Dn
RTD-N_ps 15 - RLV p
RID-N _ps 15 - RLV p
RID-N_ps 15 - RLV p
RTD-N_ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV_p
RTD-N ps 1 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RID-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 1 - RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N _ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N_ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 = RLV p
RTD-N ps 15 - RLV p

[1=

15



Zduriska Dabrowa— SZKOLA - obieg GI

PLIK DANYCH: ZD-S-gl OBIEKT: DUNSKA DABROWA r.MIEDZ =z.DANFOSS g.COSMO

SEKCJA: S_1

REGULACJA NA DZIALCE
NR (W] [mum] [cm] nast. typ_ zaw. Dn nast. typ zaw. Dn

2803 2166 15x 1/1

2804 1083 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p 15
2805 1083 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 = RLV p 15
2806 1177 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p 15
2807 1177 15x 1/1 4 RTD-N _ps 15 - RLV p 15
2901 1236 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p 15

Rodz.rur /0O = PN 74200/74219
Rodz.rur /1 = Rury miedzliane

Poj. wedna rur 316 1
koniec dla sekcji S 1
28 .Marz. 2012 Program IN2CO 7.21



Zduriska Dgbrowa — SZKOLA — ebieg G2

DANE Z PLIKU:

IN2CO
OBLICZENIA HYDRAULICZNE
INSTALACJI C.O.
OBIEKT ZDUNSKA DABROWA r.MIEDZ z.DANFOSS g .COSMO

ZD-8-g2
Projektant:

SEKCJA :S_1

Zdzistaw BUDNER

I
Parametry wody
Moc instalacji
Przeplyw

Razem: obiegdw

W sekcjl obilegdw:

Opér zrddia ciepila

Rzedna zasilania
Min.

Opdr krytyczny

Obieg krytyczny w:

Pojemncs¢ wodna

opbr grzejn.:

Rodzina Rury
0 PN 74200/74219
1 Rury miedziane

NFORMACUJTE
70 / 50
37.7 kW
0.45 kg/s
40,
49,
0.00 kPa
0 m
3000 Pa

12676

Pa

Sekcjil nr

Tar 225
T AN OPCJTI
Narzucone Hgmin B kPa
Mnoznik do R : 1.5
ﬁiénienie dyspoz. : 13.00 kPa
Osad wewn. rur 0 mm
PLIK KONFIGURACYJNY: STANDARD
KATALOGI Z PLIKOW: STANDARD, CCOMPAKT,
{opory) (grzejniki)
KATALOGI RUR Z PLIKOW: PN74200 , COPPER

dzialtek

dziatek

OGOLNE

(1.66 m3/h)

174

74

DANFOSS

(zawory)

Chropowatosd [mm] Wmax-gal. -dz.[m/s]

0.4000
0.0100

0.40
0.40

0.80
0.60

28 marzec 2012 r.




Zduriska Dgbrowa — SZKOLA — obieg G2

Program IN2ZCO
PLIK DANYCH: Z2D-S5-g2 OBIEKT: ZDUNSKA DABROWA SZKOLA r . MIEDZ =z.DANEFOSS g.COSMO

PARAMETRY WODY 70/ 50 MOC 37.8 kW
H dysp. 13.00 Hgmin 3.00 kPa PRZEPLYW 0.45 kg/s
OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: 8 1
DZIALKA G D/NrR W DEETA R OPCR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR  [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] nastawa {mm]
1 1625.9%9 125/0 0.04 1:5 0 0
2 1625.9 42/1 0.39 9.0 42 1772
3 1539.8 42/1 0.37 340 38 744
4 1360.9 42/1 0.32 3.0 31 659
5 11I31.3 35/1 040 6.0 58 1119
6 904.0 35/1 0.32 4.0 39 824
7 8552 35/1 030 4.0 35 568
8 794,1 35/1 0.28 3.0 31 368
9 624.5 35/1 0.22 340 20 313
10 488.4 35/1 0.17 4.0 13 284
11 3234 2841 0,18 7.0 20 681
101 86.1 15/1 0.18 38.5 47 1C64
102 46.3 1541 10,10 12.5 16 224  +8380 3.5 RTD-N ps 15
102 - powr. +30 - RIV p 15
103 39.8 15/1 0.09 9.5 12 55 +6190 3.5 RTD-N ps 15
103 - powr. ’ +30 = RLV p 15
201 178.8 15/1 0.38 38.5 168 4274
202 103.6 15/1 0.22 3.0 64 589
203 51.8 15/1 0.11 12.5 19 149 +4660 4.5 RTD-N ps 15
203 - powr. +40 = RLV p 15
204 51.8 15/1 0.11 12.5 19 109 +4660 4.5 RTD-N ps 15
204 - powr. +40 = RLV p 15
205 50.7 15/1 0.11 9.5 19 126 +4460 4.5 RTD-N_ps 15
205 - powr. +40 = RLV p 15
206 24.5 15/1 0.05 9.5 5 21 +6000 2.5 RTD-N ps 15
206 - powr. +10 = RLV p 15
301 229.7 18/1 0.32 385 96 2848
302 118.7 15/1 0.25 6.0 82 856
303 59.4 15/1 0.13 12.5 25 200 +6120 4.5 RTD-N_ps 15
303 - powr. +60 & RLV_p 15
304 59:4 15/1 0413 125 25 150 +6120 4.5 RTD-N ps 15
304 - powr. +60 - RLV p 15
365 55.5 15/1 0,12 125 22 179 +5340 4.5 RTD-N ps 15
305 - powr. +50 - RLV p 15
306 55.5 45/1 0.12 12.. 5 2% 134 +5340 4.5 RID-N ps 15
306 - powr. +50 = RLV p 15
401 227.3 18/1 0B.32 38.5 94 2798
402 122.0 35/1 0.28 6.0 86 898
403 61.0 15/1 0.13 12.5 26 204 +5100 5 RTD-N _ps 15
403 - powr. +60 = RLV p 15
404 61.0 15/1 0.13 12.5 26 152 +5100 5 RTD-N ps 15
404 - powr. +60 = RLV p 15
405 52.6 1571 0.11 12,5 20 161 +4810 4.5 RTD-N ps 15
405 - powr. +40 = RLV p 15
406 52.6 15/1 0.11 12.5 20 120 +4810 4.5 RTD-N ps 15
406 - powr. +40 = RLV p 15
501 48.9 15/1 0.10 38..5 18 372
502 17.0 15/1 0.04 12 .55 3 42 +8070 1.5 RTD-N ps 15

502 - powr. +0 = RLV p 15



Zdwiska Dgbrowa — SZKOLA — obieg G2

PLIK DANYCH: ZD-S-g2 OBIEKT: ZDUNSKA DABROWA SZKOLA r.MIEDZ z.DANFOSS ¢g.COSMO

OBLICZENIA HYDRAULICZNE SEKCJA: 5 1
DZIALKA G D/NrR W - DZETA R OPOR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pal [Pa] nastawa [mm]
503 31.8 1&8/1 0,07 9.5 8 55 47030 3 RTD-N ps 15
503 - powr +20 - RLV p 15
601 61.0 15/1 0.13 38.5 26 555
602 3.1 1571 B07 12.5 9 124 +4280 Fieh RTD-N ps 15
602 - powr. +20 - RLV p 15
603 27.9 15/1 0,086 9.8 7 48  +5420 3 RTD-N ps 15
603 - powr. +10 - RLV p 15
701  169.6 15/1 0.36 38.5 153 3093 -
702 122.1 15/1 0.26 3.0 86 531
703 66.2 15/1 0.14 3.0 30 270
704 33.1 15/1 0.07 HECI 9 67 +2740 4 RTD-N _ps 15
704 - powr. +20 - RLV p 15
705 33 .1 1541 007 12 .5 9 48 +2740 4 RTD-N ps 15
705 - powr. +20 - RLV p 15
706 27.9 15/1 0.086 9.5 7 48 43050 | RTD-N ps 15
706 - powr. +10 - RLV p 15
707 27.9 15/1 0.06 9.5 7 34 +3050 3.5 RTD-N ps 15
707 - powr. ) +10 - RLV p 15
708 47.5 15/1 0.10 3.0 17 71
709 23.8 15/1 0.05 12.5 5 41 +2210 35 RTD-N _ps 15
709 - powr. +10 = RLV_p 15
710 23.8 15/1 0.05 12.5 5 30 42210 3.5 RTD-N ps 15
710 - powr. +10 - RLV p L5
801 136.1 15/1 0.29 38.5 104 2017
802 107.6 15/1 0.23 3.0 69 426
803 59.7 15/1 0.13 30 25 221
804 29.8 15/1 0.06 125 7 51 +3480 3.5 RTD-N ps 15
804 - powr. ©+10 ~ RLV p 15
805 29.8 15/1 0.06 12:5 7 35 +3480 3.5 RTD-N ps 15
805 - powr. +10 & RLV p 15
806 24,0 15/1 0.05 9.5 5 32 43990 3 RTD-N ps 15
806 - powr. +10 - RLV p 15
807 24.0 15/1 0.05 95 5 21 +3990 3 RTD-N ps 15
807 — powr. +10 - RLV p 15
808 28.5 15/1 0.06 12.5 7 71 43180 3.5 RTD-N ps 15
808 - powr. +10 = RLV p 15
901 165.0 18/1 0.23 3855 54 1236
902 134.9 15/1 0.2° 6.0 102 763
903 75.0 15/1 0.16 12.5 37 596 +3520 6.5 RTD-N ps 15
903 - powr, ' +90 - RLV p 15
904 59.9% 15/1 0.13 9.5 25 171 43740 5.5 RTD-N ps 15
904 - powr. +60 — RLV p 15
905 30.0 15/1 0.06 15.5 8 86 +3530 3.5 RTD-N ps 15
905 - powr. +10 = RLV p 15
1001 178.7 18/1 0.25 38.5 62 1448
1002 144.5 15/1 0.31 6.0 115 868
1003 75.8 1571 016 12.5 37 596 +2780 7 RTD-N ps 15
1003 - powr. +90 == RLV p 15
1004 69.5 15/1 0.15 9.5 32 230 +3020 6.5 RTD-N ps 15
1004 - powr. +80 = RLV p 15
1005 34.2 15/1 0.07 155 9 109 +2920 4 RTD-N ps 15

1005 - powr. +20 - RLV p 15



Zduriska Dgbrowa — SZKOEA — obieg G2

PLIK DANYCH: ZD-5-g2 OBIEKT: ZDUNSKA DABROWA SZKOLA r.MIEDZ =z.DANFCSS g.COSMO

OBLICZENTA HYDRAULICZNE SEKCJA: S 1

DZIALKA G D/NrR W DZETA R OPOR + REGULACJA ZAWOR Dzaw
NR [kg/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] nastawa [mm ]
1101 144.7 18/1 0.20 44.5 43 1513
1102 122 .3 1571 0.26 6.0 86 642
1103 60.4 15/1 0.13 3.0 Z5 235
1104 30.2 15/1 0.06 12 .5 8 62 +3570 3.5 RTD-N ps 15
1104 - powr +10 = RLV p 15
1105 30.2 15/1 0.06 12 .5 8 62 +3570 Fi RTDjNips 1.5
1105 - powr +10 - RLV p 15
1106 30.9 15/1 0.07 9..b 8 53 +2390 4 RTD-N ps 15
1106 - powr +20 - RLV p 15
1107 30.9 15/1 0.07 9.5 8 53 42390 4 RTD-N ps 15
1107 - powr +20 = RLV p 15
1108 22.4 15/1 0.05 15 B 4 54  +3490 3 RTD-N ps 15
1108 - powr +10 - RLV p 15

Rodz.rur /0 = PN 74200/74219
Rodz.rur /1 = Rury miedziane

Poj. wodna rur 225 1
koniec dla sekcji S 1
28.Marz. 2012 Program IN2CO 7.21



Zduriska Dabrowa — SZKOLA — obieg G2

Program IN2CO
PLIK DANYCH: ZD-S-g2 OBIEKT: ZDUNSKA DABROWA SZKOLA r.MIEDZ z.DANFOSS g.COSMO

PARAMETRY WODY 70/ 50 MOC 37.8 kW

H dysp. 13.00 Hgmin 3.00 kPa PRZEPLYW 0.45 kg/s

SKRCT OBLICZEN HYDRAULICZNYCH SEKCJA: S 1

DZIALKA Q D/NrR  TZOLACJA REGULACJA NA DZTALCE

NR [W] [mm) [cm] nast. typ_ zaw. Dn nast. typ zaw. Dn

1 ITIE 12570
2 37775 42x 1.5/1
3 35774 42x 1.5/1
4 31619 42x 1.5/1
5 26283 35x 1.5/1
6 21003 35x 1.5/1
7 19868 35x 1.5/1
8 18450 35x 1.5/1
9 14510 35x 1.5/1
10 11347 35x 1.5/1
11 7514 28% 1.5/1
101 2001 15x 1/1
102 1076 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p i5
103 925 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
201 4155 15x 1/1
202 2408 15x 171
203 1204 15x 1/1 4.5 RID-N ps 15 - RLY p 15
204 1204 15x 1/1 %5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
205 1178 1b6x 1/1 4.5 RTD-N_ps 15 - RLV p 15
206 569 15x 1/1 2.5 RTD-N ps 15 - RLV D 15
301 5336 18x 1/1 B
302 2758 Thw 1/1
303 1379 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV_p 15
304 1379 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
305 1289 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
306 1289 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
401 5280 18x 1/1
402 2834 15x 1/1
403 i o S ) 5 RTD-N ps 15 = RLV p 15
404 1417 15x 1/1 5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
405 1223 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
406 1223 15x 1/1 4.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
501 1135 15x 1/1
502 396 15x 1/1 1.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
503 739 15x 1/1 3 RID-N ps 15 - RLV p 15
601 1418 15x 1/1
602 769 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p 5
603 649 15x 1/1 3 RTD-N_ps 15 - RLV_p 15
701 3940 15x 1/1
702 2836 15x 1/1
703 1538 15x 1/1
704 769 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p 1.5
705 769 15x 1/1 4 RTD-N _ps 15 - RLV p 15
706 649 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
707 649 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 ~ RLV p 15
708 1104 15x 1/1
709 552 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
710 552 1%z 141 3.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15

801 3163 15x 1/1



Zduriska Dgbrowa — SZKOLA — obieg G2

PLIK DANYCH: ZD-S-g2 OBIEKT: ZDUNSKA DABROWA SZKOLA r.MIEDZ z.DANFOSS g.COSMO

SKROT OBLICZEN HYDRAULICZNYCH SEKCJA: 5 1
DZIALKA Q D/NrR IZOLACJA REGULACJA NA DZIALCE

NR [W] [mm] [cm] nast. typ zaw. Dn nast. typ zaw. Dn
802 2500 1b6x 1/1
803 1386 15x 1/1
804 693 15x 1/1 3.5 RID-N ps 15 = RLV p 15
805 693 15x 1/1 3.5 RTD-N ps 15 = RLV p 15
806 557 1oz 141 3 RTD-N ps 15 = RLV p 15
807 557 15x 1/1 3 RTD-N ps 15 - RLY p 1.5
808 663 15z 1/1 B RTD-N ps 15 - RLV p 15
901 3833 18z 1/1
902 3135 15x 1/1 .
903 1743 15x 1/1 6.5 RTD-N ps 15 = RLV p 15
504 1392 15x 1/1 5.5 RTD-N ps 15 = RLV p 15
905 698 15x 1/1 3. 5 RTD-N ps 15 = RLV p 15
1001 4151 18x 1/1
1002 3357 15x 1/1
1003 1743 15x 1/1 7 RTD-N_ps 15 - RLV p 15
1004 1614 15x 1/1 6.5 RTD-N ps 15 - RLV p 15
1005 794 15x 1/1 4 RTD-N _ps 15 = RLV p 15
1101 3363 18x 1/1
1102 2842 15z 1yl
1103 1404 15x 1/1
1104 702 15x 1/1 35 RTD-N_ps 15 = RLV p 15
1105 T2 15z 1)1 Flh RTD-N ps 15 = RLV p 13
11086 719 bz 191 4 RTD-N ps 15 - RLV p 15
1107 718 15x 1/1 4 RTD-N ps 15 - RLV p 15
1108 521 1bx 1/1 3 RTD-N ps 15 - RLV p 15

Rodz.rur /0 = PN 74200/74219
Rodz.rur /1 = Rury miedziane

Poj. wodna rur 225 1
koniec dla sekcji 8§ 1
28.Marz. 2012 Program IN2CO 7.21



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

t0OD-197-RIT-9GK *

Pan Zdzistaw BUDNER o -numerze ewidencyjnym tOD/1S/0521/02

adres zamieszkania ul. Gryzla 6 m. 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez: |

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
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