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Uwagi:

1. Maksymalna diugos$¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? faczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem ZB - 22 m.
2. Maksymalna diugo$¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem ZB - 44 m (z dodatkowa puszka Pz2).
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3. Dostepne $rednice zaworéw MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.

4. Maksymalna ilo$¢ detektorow - 2.

5. Mozna stosowac¢ przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.
6. Schemat potaczen elekirycznych dostepny w biuletynie Info-gazex P... na stronie www.gazex.pl.
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